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Av. Alfonso XIII, 131 - Madrid

Antecedentes y datos generales

Parcela de la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo 

de Madrid, situada entre la Calle Guatemala y la 

Avenida Alfonso XIII 
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Av. Alfonso XIII, 131 - Madrid

Antecedentes y datos generales
221 viviendas

12 portales

Propiedad: Cooperativa EAI310

Despacho de arquitectos: EAI arquitectura S.L.P

Modelización energética: Eurocontrol S.A

Ingeniería sistema geotérmico: IFTEC GeoEnergía S.L.

Contratista principal: Ferrovial Agroman S.A.U.
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Antecedentes y datos generales
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Enfoque integral

El sistema geotérmico es parte del enfoque integral

Trías Energética

1

ÅArquitectura

ÅFachada ventilada

2

ÅSistema geotérmico con 
bomba de calor

3

ÅSuelo radiante / refrescante

ÅTemperaturas moderadas

ÅBombas de circulación de 
caudal variable 
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Datos energéticos y concepto energético

Datos de diseño 

Calefacción Refrigeración

Total Por superficie2) Total Por superficie2)

Carga pico 899 kWt 38,5 Wt/m2 781 kWt 33,4 W/m2

Demanda anual 261 MWht 11,2 kWht/m2 308 MWht 13,2 kWh/m2

HECP1) 290 h 395 h

Sistema geotérmico

Calefacción Refrigeración 

Carga pico 58% (525 kW) 56% (438 kW)

Demanda anual 92% (240 MWh) 66% (203 MWh)

HECP 457 h 464 h

1) Horas Equivalentes a la Carga Pico

2) Superficie útil es de 23.353 m2
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Datos energéticos y concepto energético

Datos de diseño 
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Campo de sondeos geotérmicos

Sistema de Intercambio Geotérmico
Nº perforaciones 70 de 125 m

Sonda Doble U PEX-a 32 mm

Método de ejecución perforaciones Rotación con lodos 

Terreno Arenas + arcillas

Conductividad del terreno real ɚ = 1.986 W/m*K

Conexionado Horizontal (CH) Retorno Invertido

Av. Alfonso XIII

C/ de Guatemala 
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Conexiones horizontales

Sistema de Intercambio Geotérmico
Esquema de conexión: 14 grupos de 5 sondeos
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Esquema de conexión: 14 grupos de 5 sondeos

Conexiones horizontales

Sistema de Intercambio Geotérmico
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Posibles esquemas de conexión (ejemplo de otro proyecto)

Conexiones horizontales

Sistema de Intercambio Geotérmico

Conexión individual a colectores 

dentro de arquetas en el campo 
Conexión de los sondeos geotérmicos en 

grupos según el sistema Tichelmann

(retorno invertido)
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Posibles esquemas de conexión

Conexiones horizontales

Sistema de Intercambio Geotérmico

Conexión individual a colectores 

dentro de arquetas en el campo 
Conexión de los sondeos geotérmicos en 

grupos según el sistema Tichelmann

(retorno invertido)

Ventajas

ÁSondeos en grupos están hidráulicamente 

balanceados

ÁNo colectores y arquetas en el campo

Desventajas

ÁNo existe la posibilidad de descontar los sondeos 

individualmente  

Ventajas

ÁPosibilidad de descontar los sondeos individualmente

ÁMenos accesorios de conexión (piezas T)

Desventajas

ÁNecesidad de balancear los sondeos mediante 

válvulas de equilibrado (más trabajo durante la puesta 

en marcha)

ÁColectores y arquetas en el campo
El número de sondeos geotérmicos conectados en un grupo 

no puede ser mayor al número total de grupos.
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Sistema de Intercambio Geotérmico 
Cooperativa EAI 310, Madrid

Á Residential building complex with 220 dwellings

Á BTES (Borehole Thermal Energy Storage)

o Boreholes No.: 70 

o Depth boreholes: 125 m 

o Heating load BTES/HP system:  525 kW

o Cooling load BTES/HP system:  440 kW  

o Bivalent system


